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Contrôle d'un conduit de cheminée suite à un incendie près de
Fontainebleau
Dans une belle maison située à Milly la forêt dans le 91, l'entreprise
ARTISAN CIRET MALESHERBES à effectué un passage caméra
dans un conduit de fumée suite à un incendie.
Sur la caméra vous pouvez voir des morceaux de bistre qui ont brulés
et du bistre, nous avons également découvert des fissures. 
Résultat :  Il faut faire un débistrage , Il faut faire un chemisage ou un
tubage, ou changer pour un poêle à bois ou granulés..
Pour rappel le conduit de fumée bois est à ramoner 2 fois par an !  

Année de réalisation : 2021
Localisation de la réalisation : 91490 Milly-la-Forêt

ETS A.CIRET CHAUFFAGE PLOMBERIE
Anthony CIRET

2 rue de la Poterne Malesherbes - 45330
Le Malesherbois
Tel : 02.38.34.71.78
E-mail : direction.ciret45@gmail.com
Site : http://www.entreprise-ciret.com
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