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Spécialistes mise en conformité fumisterie bois en Ariège 09 et Haute-
Garonne 31

Lorsque nous sommes intervenus chez nos clients pour le ramonage
, la surprise était de taille........
Plusieurs anomalies GRAVES on été constatées:
Tubage monté à l'envers et incomplet. 
 Le boisseau pas occulté (le tirage se fait à l'extérieur du conduit et
non dedans)
ET SURTOUT PAS D'ARRIVÉE D'AIR de combustion....aïe aïe
aïe...là c'est le RISQUE D'INTOXICATION et le foyer qui manque d'air
pour bien brûler
Nous vous rappelons que les conduits de fumées DOIVENT ÊTRE
AUX NORMES SI VOUS VOULEZ RESTER EN VIE et avoir votre
appareil qui fonction bien sans polluer ou sur-consommer.

Année de réalisation : 2021
Localisation de la réalisation : 09210 Saint-Ybars

ETS RSG DRIGO GROUPE ENSEM
Bruno DRIGO

Chemin de la Barthete - 09210 LEZAT
SUR LEZE
Tel : 05.61.69.21.14
E-mail : contact@rsg-drigo.fr
Site : http://www.ramonage-drigo.fr
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