DETECTION D'UNE PERTE D'EAU POTABLE DANS LE GARAGE D'UNE MAISON ' I/' RESEAU
INDIVIDUELLE ET TRAITEMENT DE LA FUITE
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Suite & une remontée d’eau dans le garage et le compteur tournant
sans tirage intérieur, il a été effectué différents tests et investigations.
Le contréle de [I'étanchéité avec un manométre et une écoute
acoustique de l'installation intérieure de la maison a révélé une perte
d'eau dans la partie garage, aucune perte d'eau n'a été relevée
dans la partie habitable de la maison. Un contrble au gaz traceur a
permis de localiser la fuite d’eau sur le tuyau d'eau froide qui
alimente 'évier du garage. Le remplacement de ce tuyau percé qui
est dans le sol du garage est nécessaire, le passage du nouveau
tuyau d’eau froide pourra suivre le tuyau d’eau chaude qui avait été
passé en aérien au moment du déplacement de cet évier.
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