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Cha ngement A Scaér, pres de Quimper, suite a I'entretien d'une pompe a chaleur
Sanyo Airpac, un bruit de roulement défectueux a été détecté. Nous
avons donc procédé a la dépose complete du moteur Sanyo Airpac

rOUIement ainsi que les roulements. Apres remplacement de ces derniers, plus

de probleme.

moteur sur une
pompe a chaleur
sanyo Airpac

Année de réalisation : 2022
Localisation de la réalisation : 29390 Scaér

Intervention
Ets Artipac

%

ARTIPAC
David BOULANGER

@ artipacC

Tel : 06.82.71.70.82 e
E-malil : artipac@free.fr
Site : http://www.artipac.fr

6 rue de la revolution - 56700 Hennebont
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